Załącznik nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ Z ZESTAWIENIEM ZAKRESÓW PRZEGLĄDÓW
	
	
	
	
	TYP
	ZAKRESU CZYNNOŚCI
	   

	L.p.
	OBIEKT
	URZĄDZENIE
	UKŁAD KLIMATYZACYJNY
	PRZEGLĄD

NR 1
	PRZEGLĄD

NR 2
	UWAGI

	1
	Budynek główny bloku nr 2 - kotłownia
	Klimatyzator szafowy HIRANGE  szt. 5
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 2 szt.

- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część nieoperacyjna i krosownia – 3 szt.
	B2
	B2
	

	
	
	Klimatyzator szafowy ECOS   szt. 2
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej   - część nieoperacyjna nawiew pod szafy Master – 2 szt.
	A, B1
	A, B1
	R422D

	
	
	Klimatyzator szafowy MINIFLEX szt. 2
	- układ klimatyzacyjny pomieszczenia       I obchodowego – 1 szt.

- układ klimatyzacyjny pomieszczenia KSWDB – 1 szt.
	A, B3
	A, B3
	R422D

	
	
	Schładzalnik glikolowy SB320 – szt.1
	- instalacja chłodnicza pośrednia z mieszaniną woda-glikol etylowy
	A,  E
	A, E
	R422D

	
	
	Wentylator wspomagający promieniowy WWOax  - szt.5
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 1 szt.

- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część nieoperacyjna i krosownia – 2 szt. 

- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej   - część nieoperacyjna nawiew pod szafy Master – 2 szt.
	C
	C
	

	
	
	Kanały wentylacyjne, kratki, anemostaty
	- układy klimatyzacyjne nastawni blokowej i krosowni
	G
	G
	

	2
	Budynek główny bloku nr 3 - kotłownia
	Klimatyzator szafowy HIVAR  szt. 2
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 2 szt.
	B2
	B2
	

	
	
	Wentylator wspomagający promieniowy kanałowy EKAD  - szt.2
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 2 szt.


	C
	C
	

	
	
	Nawiewnik FTU – szt.25
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 25 szt.
	D
	D
	

	
	
	Schładzalnik glikolowy SB050 – szt.1
	- instalacja chłodnicza pośrednia z mieszaniną woda-glikol etylowy
	A, E
	A, E
	R422D

	
	
	Centrala wentylacyjna AIRSET – szt.1
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część nieoperacyjna i krosownia – 1 szt.
	F1
	F1
	

	
	
	Centrala wentylacyjna AIRSET – szt.1
	- układ nawiewu świeżego powietrza do klimatyzatorów Hivar
	F2
	F2
	

	
	
	Schładzalnik glikolowy SBH207 – szt.1
	- instalacja chłodnicza pośrednia wody lodowej
	A, E
	A, E
	

	
	
	Kanały wentylacyjne, kratki, anemostaty
	- układy klimatyzacyjne nastawni blokowej i krosowni
	G
	G
	

	
	
	Szafa sterownicza z sterownikiem DX-9100 
	- układ sterowania pracą central AIRSET
	H
	H
	

	3
	Budynek główny bloku nr 4 - kotłownia
	Klimatyzator szafowy HIVAR  szt. 3
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 3 szt.
	B2
	B2
	

	
	
	Wentylator wspomagający promieniowy kanałowy EKAD  - szt.3
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 3 szt.


	C
	C
	

	
	
	Nawiewnik FTU – szt.34
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część operacyjna – 34 szt.
	D
	D
	

	
	
	Schładzalnik glikolowy SB200 – szt.1
	- instalacja chłodnicza pośrednia z mieszaniną woda-glikol etylowy
	A, E
	A, E
	R422D

	
	
	Centrala wentylacyjna AIRSET – szt.3
	- układ klimatyzacyjny nastawni blokowej  - część nieoperacyjna            i krosownia – 1 szt.

- układ klimatyzacyjny nastawni odpopielania  - część nieoperacyjna     i krosownia – 1 szt.

- układ klimatyzacyjny pomieszczenia na poz. 12,00m – 1 szt.
	F1
	F1
	

	
	
	Wentylator wyciągowy promieniowy kanałowy DV 560  - szt.1
	- układ klimatyzacyjny pomieszczenia na poz. 12,00m – 1 szt.


	C
	C
	

	
	
	Centrala wentylacyjna AIRSET – szt.1
	- układ nawiewu świeżego powietrza do klimatyzatorów Hivar
	F2
	F2
	

	
	
	Kanały wentylacyjne, kratki, anemostaty
	- układy klimatyzacyjne nastawni blokowej i krosowni
	G
	G
	

	
	
	Szafy sterownicze CCK1 i CCK2  z sterownikiem DC-9100 
	- układ sterowania pracą central AIRSET
	H
	H
	

	4
	Budynek dystrybucji popiołu
	Schładzalnik glikolowy KCAE
	- układ klimatyzacyjny laboratorium węglowego
	A, E
	A, E
	R407C

	
	
	Klimakonwektor BPS-Clima 11szt. (OM3-FC12-1szt. OM3-FC42-1szt. OM3-FC62-2szt. OM3-FC102-1szt. OM1-FC42-2szt. OM1-FC62- 2szt. MO1-FC92 -2szt.)
	- układ klimatyzacyjny laboratorium węglowego
	I
	I
	


Typy zakresów czynności:

A - zakres kontroli szczelności urządzenia chłodniczego
B - zakres przeglądu klimatyzatora szafowego:

B1 - zakres przeglądu klimatyzatora szafowego ECOS,

B2 - zakres przeglądu klimatyzatora szafowego HIRANGE, HIVAR

B3 - zakres przeglądu klimatyzatora szafowego MINIFLEX.

C - zakres przeglądu wentylatora wspomagającego.

D - zakres przeglądu nawiewników podłogowych.

E - zakres przeglądu schładzalnika glikolowego z instalacją glikolową.

F - zakres przeglądu centrali wentylacyjnej:

F1 - zakres przeglądu centrali wentylacyjnej z chłodnicą,

F2 - zakres przeglądu centrali wentylacyjnej bez chłodnicy.
G - zakres przeglądu kanałów wentylacyjnych, kratek i anemostatów.

H - zakres przeglądu układu automatycznego sterowania.

I - zakres przeglądu klimakonwektorów.


